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Zataczniki:
Zleceniodawca: Miejski Zaktad Komunalny w Kazimierzu Dolnym
24 — 120 Kazimierz Dolny, ul. Filtrowa 8
(Nazwa i adres klienta) Tel: (81) 881 00 02 Fax: E-mail:
Badany material: Woda do spozycia przez ludzi.
Miejsce pobrania Wod. zbiorowego zaopatrzenia Wierzchoniow — studnia nr 1.
probki:

Oznakowanie badanego materiatu: 220/2019

Sposéb pobierania Probka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium MPWiK

probki: Norma PN-EN ISO 19458:2007 (A), Norma PN-ISO 5667-5:2017-10 (A).
-protokodt z pomiaru i pobierania probek wody z dn. 01.04.2019 1.

Pobierajacy probke: Pracownik laboratorium MPWiK Pulawy — Beata Matlakowska .

Cel badania probki: Ocena sanitarna i jako$ciowa wody do spozycia, kontrola PPIS.

Inne uzgodnienia: Zlecenie state nr 11/2019 z dn. 08.01.2019 — monitoring parametréw grupy A

Data pobrania 01.04.2019 Data przyjecia 01.04.2019 Data wykonania 01 —04.04.2019
probki: probki do badania: badania:
Charakterystyka Probka wody bezbarwna, klarowna.
1 stan probki

Uzupeienia oraz ograniczenia Nie byto.
metody badawczej:

Autoryzowat : Potwierdzenie odbioru raportu z badan

KWl 2[!1 s

. Pleczqtka datalpo pis " Datalpodpls

Uwagi:
® Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek
* Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium MPWIK raport z badar nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko
w catodci tacznie ze wszystkimi zalacznikami.
* Klient ma prawo zlozenia reklamacji/skargi w terminie nie przekraczajacym 2 tygodnie od daty odebrania z raportu z badar.
e Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie i transport prébek przez klienta.
e * Wedlug o$wiadczenia klienta
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Zalaczniki:
Prébka nr 220/2019
L.p. OZNACZANY JEDNOSTKA |  WYNIK NAJWYZSZA IDENTYFIKACJA
PARAMETR MIARY BADANIA DOPUSZCZALNA ZASTOSOWANEJ
WARTOSC (LUB METODY
PRZEDZIAL) BADAWCZEJ**

dla wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi
Rozp. Min. Zdr. z dnia 07
grudnia 2017 r.

WSKAZNIKI FIZYKO-CHEMICZNE

Akceptowalny przez

PN-EN ISO 7887:2012

1. |Barwa A mg/1 < 5B konsumentow i bez
. nieprawidtowych zmian Metoda D +Ap1:2015-06
Akceptowalna przez
konsumentow i bez
2. |Metnosé A NTU 0,66 = 0,09%* nieprawidlowych zmian | PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Zalecany zakres wartodci
do 1,0
3. | Qdczyn (pH) A - 7.5 £0.2% 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012

Przewodno$c elektryczna #

nieprawidtowych zmian

* .
4. wlasciwa w temp. 25 °c A uS/cm 666 + 47 2500 PN-EN 27888:1999
Akceptowalny przez
5. | Zapach TON <1 konsumentéw i bez PN-EN 1622:2006
nieprawidlowych zmian
Akceptowalny przez
6. | Smak TFN <1 konsumentow i bez PN-EN 1622:2006

A — metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji ( Nr AB 1177 )

zuwzglednionym etapem pobierania

Temperatura pomiaru przewodnosci 14,3 ° C, Temperatura pomiaru pH 13,9 °C

Y Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/1.

* - Niepewnos¢ metody okre$lona jako niepewno$¢ rozszerzona. Wspolezynnik k=2; poziom ufnosci 95 %

** Decyzja PPIS Putawy numer ONS-HK.0717/2/19 Wydana dnia 15.01.2019r. zatwierdzajaca podane metody badawcze
# - Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury (nLF zgodnie z tabela nr 3 normy PN-EN 27888:1999)

Sporzadzit: | . SprawdzH:HTAw:_,;\w AR Autoryzowat : :

LoV R4 Lyt~
Podpis:  mgr Edvte Martyniuh Podpis:  merinz Beal thowsha Podpis: mgr Edyta Martvnink
Data: 18 1L 2010 Data: 08 KWi. 2019 Data: 8 KWl, 2019
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Zalaczniki:
Probka nr 220/2019
L.p. OZNACZANY JEDNOSTKA WYNIK NAJWYZSZA IDENTYFIKACJA
PARAMETR MIARY BADANIA DOPUSZCZALNA ZASTOSOWANEJ
WARTOSC (LUB METODY BADAWCZEJ*
PRZEDZIAL)
dla wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi
Rozp. Min. Zdr. z dnia 07
grudnia 2017 r.
WSKAZNIKI MIKROBIOLOGICZNE
1. . . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherich 1
scherichia coli A th/lOOm] 0 0 /A1:2017-04
2. : : ; PN-EN ISO 9308-1:2014-12
1 A
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 /A1:2017-04
3. | Enterokoki A jtk/100ml 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
4. | Ogdlna liczba
mikroorganizméw A Jtk/1ml Nie wykryto ' | Bez nieprawidtowych PN-ISO 6222: 2004
w22°C po72h AHa

A —metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 1177 )
* Decyzja PPIS Putawy numer ONS-HK.0717/2/19 Wydana dnia 15.01.2019r. zatwierdzajaca podane metody

badawcze.

! Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

Sporzadzi: Sies ¥ Sprawdzit: Autoryzowat

W STARSZY LABORANT W
F’Odpis: mgr Edvta Martyniuk Podpis: mir i3 Beata Matlahatosha Podpis: o harivniuk
Data: ﬂ 8 KW, 2013 Data: 08 KW? 2019 Data: U 8 HW' 110




