- - - - - - r n \\ /’, ]
Mlejsl_ue I?.rzedsmb_lor_stwo Wo_d?,mqgow I | o @/ PCLA
Kanalizacji ,,Wodociggi Putawskie” Sp. z o.o. Powsx GewTaan
ul. Skowieszynska 51 24-100 Putawy
Wydzial Laboratorium ?}
. Lo ul. Komunalna 7, 24-100 Pulawy BADANIA
Wodociagi Tel.: 81 458 68 77, fax.: 81 458 68 81
Putawskie” Sp. z 0.0. AB 1177
. Stron: 3
Raport z badania nr 222/2019 Stona: 1
Zataczniki:
Zleceniodawca: Miejski Zaktad Komunalny w Kazimierzu Dolnym
24 — 120 Kazimierz Dolny, ul. Filtrowa 8
(Nazwa i adres klienta) Tel: (81) 881 00 02 Fax: E-mail:
Badany materiat: Woda do spozycia przez ludzi.
Miejsce pobrania Wod. zbiorowego zaopatrzenia Wierzchoniow — sieé — Szkota Podstawowa w
probki: Bochotnicy, kran w kuchni.

Oznakowanie badanego materiatu: 222/2019

Sposob pobierania Probka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium MPWiK

prébki: Norma PN-EN ISO 19458:2007 (A), Norma PN-ISO 5667-5:2017-10 (A).
-protokot z pomiaru i pobierania probek wody z dn. 01.04.2019 1.

Pobierajacy probke: Pracownik laboratorium MPWiK Putawy — Beata Matlakowska .

Cel badania probki: Ocena sanitarna i jakoSciowa wody do spozycia, kontrola PPIS.

Inne uzgodnienia: Zlecenie state nr 11/2019 z dn. 08.01.2019 — monitoring parametréw grupy B

Data pobrania 01.04.2019 Data przyjecia 01.04.2019 Data wykonania 01 —04.04.2019
prébki: prébki do badania: badania;
Charakterystyka Prébka wody bezbarwna, klarowna.

i stan probki

Uzupehienia oraz ograniczenia Nie byto.

metody badawczej:
Autoryzowat TALL Potwierdzenie odbioru raportu z badan
T'"QB:'KWLZG19”""' .......................................................................................
Pieczatka, data i podpis Data i podpis
Uwagi:

e Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanych prébek
e Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium MPWIK raport z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko
w calodci tacznie ze wszystkimi zatgcznikami.
e Klient ma prawo ztozenia reklamacji/skargi w terminie nie przekraczajacym 2 tygodnie od daty odebrania z raportu z badan.
e Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport prébek przez klienta.
e * Wedhig o§wiadczenia klienta
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Zataczniki:
Prébka nr 222/2019
L.p. OZNACZANY JEDNOSTKA WYNIK NAJWYZSZA IDENTYFIKACJA
PARAMETR MIARY BADANIA DOPUSZCZALNA ZASTOSOWANEJ
WARTOSC (LUB METODY
PRZEDZIAL) BADAWCZEJ**
dla wody przeznaczonej do
spoZycia przez ludzi
Rozp. Min. Zdr. z dnia 07
grudnia 2017 r.
WSKAZNIKI FIZYKO-CHEMICZNE
Akceptowalny przez . ;
l. |Barwa A mg/l <5P konsumentéw i bez NI;N ]SI'N 1837812’ 2012
nieprawidlowych zmian etoda D +Ap1:2015-06
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
2. | Metnosé A NTU 0,55 +£0,08* nieprawidlowych zmian | PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Zalecany zakres wartosci
do 1,0
3. | Odczyn (pH) A - 7.5:4£0.2% 6,5-9.5 PN-EN ISO 10523:2012
Przewodnosc elektryczna # 4 .
4. whiiciwa wtemp. 25°C A pS/em 667 £ 47 2500 PN-EN 27888:1999
5. | Jon amonowy A mg/1 0,098 £0,017% 0,50 PN-ISO 7150-1:2002
6. |Azotany A mg/1 0,44 +0,09% 50 PN-82/C-04576/08
. . PN-ISO 6332:2001
7, 3%
Zelazo ogodlne A pgll 88+ 13 200 +Ap 1:2016-06
P. B. LA3b-004 wyd. I1I z dn.
8. | Mangan A ug/l 14 + 3% 50 07.12.2018 na podst. testu-
HACH LCW 532
Akceptowalny przez
9. | Zapach TON <1 konsumentéw i bez PN-EN 1622:2006
nieprawidtowych zmian
Akceptowalny przez
10. |Smak TFN <1 konsumentéw i bez PN-EN 1622:2006
nieprawidtowych zmian

A —metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 1177)
* - Niepewnos$¢ metody okre$lona jako niepewno$¢ rozszerzona. Wspotczynnik k=2; poziom ufnosci 95 % z wzgl. etapem pobierania
** Decyzja PPIS Putawy numer ONS-HK.0717/2/19 Wydana dnia 15.01.2019r. zatwierdzajaca podane metody badawcze
# - Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury (nLF zgodnie z tabela nr 3 normy PN-EN 27888:1999)
Temperatura pomiaru przewodnosci 14,0 ° C, Temperatura pomiaru pH 14,1°C
Y Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pv/l.
? metoda wycofana przez PKN bez zastapienia

Sporzgdzit: % 3 Sprawdzit: Autoryzowat

1/)/}4/]/ STARSZY LAtUsa . ' U
: & T ; merins Bt M) J ; W
Podpis: b Podpig: MmN GARGHRG Podpis: ......

Datz: 08 KWL Data: 08 K. 2018 pata 08 K 7019
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Probka nr 222/2019
L.p. OZNACZANY JEDNOSTKA |  WYNIK NAJWYZSZA IDENTYFIKACJA
PARAMETR MIARY BADANIA DOPUSZCZALNA ZASTOSOWANEJ
WARTOSC (LUB | METODY BADAWCZEJ*
PRZEDZIAL)
dla wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi
Rozp. Min. Zdr. z dnia 07
grudnia 2017 r.
WSKAZNIKI MIKROBIOLOGICZNE
1. N , PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli A jtk/100ml 0 0 JA1:2017-04
7, . : . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Bakerid srpyadli Al jt/100ml g o /A1:2017-04
3. | Enterokoki A | jtk/100ml 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
4. | Ogéblna liczba
mikroorganizméw A jtk/Iml 299 Bez nieprawidlowych PN-ISO 6222: 2004
w22 °C po 72 h [ 19+ 44 ]** Zmian

badawcze.

A —metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 1177)
* Decyzja PPIS Putawy numer ONS-HK.0717/2/19 Wydana dnia 15.01.2019r. zatwierdzajaca podane metody

*% - Niepewnos¢ metody okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wsp6tezynnik k=2; poziom ufnosci 95 %
z uwzglednionym etapem pobierania
D Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Sporzadzit:

Podpis:
08 KW, 2019

Data:

Sprawdzit: Autoryzowat
STARSZY LABGEAwN » KIJ TALU
moring. Beaio Maticko 1ok /
Podpis: ’ Podpis: i Bedy W
D 08 KWL 7019 Dals 08 KW, 2019




